
令和５年度　「護摩屋敷の水」水質調査結果
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pH 味 臭気 色度 濁度 残留塩素 判定

単位 個/mL － mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L － － － 度 度 mg/L

基準値 100以下
検出されな

いこと 0.04以下 10以下 0.3以下 200以下 300以下 3以下 5.8～8.6 異常でないこと 異常でないこと 5以下 2以下 0.1以上

採水日

2023年4月25日 1 不検出 ＜0.004 0.82 ＜0.01 2.1 39 0.1 7.7 特に異常なし 特に異常なし ＜1 ＜0.1 ＜0.1 適合

2023年5月30日 0 不検出 ＜0.004 0.80 ＜0.01 2.0 41 0.1 7.5 特に異常なし 特に異常なし ＜1 ＜0.1 ＜0.1 適合

2023年6月26日 0 不検出 ＜0.004 0.80 ＜0.01 2.1 40 0.1 7.5 特に異常なし 特に異常なし ＜1 ＜0.1 ＜0.1 適合

2023年7月26日 14 不検出 ＜0.004 0.80 ＜0.01 2.1 40 0.1 7.5 特に異常なし 特に異常なし ＜1 ＜0.1 ＜0.1 適合

2023年8月23日 18 検出 ＜0.004 0.82 ＜0.01 2.0 40 0.1 7.5 特に異常なし 特に異常なし ＜1 ＜0.1 ＜0.1 不適合

2023年9月26日 1 不検出 ＜0.004 0.76 ＜0.01 2.0 39 0.1 7.1 特に異常なし 特に異常なし ＜1 ＜0.1 ＜0.1 適合

2023年10月24日 2 不検出 ＜0.004 0.78 ＜0.01 2.1 40 0.2 7.5 特に異常なし 特に異常なし ＜1 ＜0.1 ＜0.1 適合

2023年11月28日 2 不検出 ＜0.004 0.78 ＜0.01 2.1 40 0.1 7.4 特に異常なし 特に異常なし ＜1 ＜0.1 ＜0.1 適合

2023年12月22日 0 不検出 ＜0.004 0.80 ＜0.01 2.1 41 0.1 7.5 特に異常なし 特に異常なし ＜1 ＜0.1 ＜0.1 適合

2024年1月23日 0 不検出 ＜0.004 0.82 ＜0.01 2.1 41 0.1 7.4 特に異常なし 特に異常なし ＜1 ＜0.1 ＜0.1 適合

2024年2月28日 1 不検出 ＜0.004 0.81 ＜0.01 2.1 42 0.2 7.6 特に異常なし 特に異常なし ＜1 ＜0.1 ＜0.1 適合
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